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Wasserversorgungsverein Langenberg e.V.
Nikolai Fast
Ernst-B6hm-Str. 11

49451 Holdorf

19.07.2024
Priifbericht-Nr.: AU-170205
Auftraggeber: Wasserversorgungsverein Langenberg e.V. Nikolai Fast, Ernst-Béhm-Str. 11, 49451 Holdorf
Probenahme: Entnahmedatum:  16.07.2024 09:30 Uhr Probenehmer: Hedwig Lunsmann

Beschreibung: - Herbert-Klose-Str. 13, 49451 Holdorf, VECH01939 -
Kennzeichnung: VECH01939
Probenahmeverfahren: DIN ISO 5667-5:2011-02 u. DIN EN ISO 19458:2006-12 Zweck b

Priifbeginn: 16.07.2024 13:30 Uhr Priifende: 19.07.2024
Priifgegenstand: Trinkwasser

Priifart: routinemaRige Uberprifung von Trinkwasser

Abschrift: Landkreis Vechta

Labornummer: - |157110

Lokalisation: Herbert-Klose-Str. 13, 49451 Holdorf, Giste WC, WB (Isop.)
Material: Trinkwasser

Ext. ProbenID: VECH01939

Probenahmeuhrzei 09:30

Vor-Ort-Parameter

Geruch, qualitativ normal DEV B 1/2; 1971-08
Geschmack, qualitativ normal DEV B 1/2: 1971-08
Hygienisch-chemische Parameter
Farbung <0,15 1/m 0,5 | DIN ENISO 7887-C1:2012-04
pH-Wert 7,5 DIN EN ISO 10523:2012-04
Temperatur bei Bestimmung des pH-Wertes 22 °C DIN EN ISO 10523:2012-04
Elektrische Leitfahigkeit bei 25 °C 300 pS/cm 2790 DIN EN 27888-C8:1993-11
-- NTU 1 DIN ENISO 7027-1 (2016)
Tribung <0,3 Trabung quant.
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Alle Ergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftiche Genehmigung des Priflabors darf dieser Befundbericht nicht auszugsweise verdffentlicht werden.

Spglafbeig zurA S:andardmessunsichsrheil und aligemeine Informationen zur Messunsicherheit werden auf Anfrage zur Verfugung gestellt. F* = Analyse fremdvergeben an HBICON GmbH
ielefeld, s. Anlage.

Nachweis und Ziihlung von Legionelien:

** = Direktansatz gem. DIN EN ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Matrix A, Verfahren 1, Medium BCYE+AB; *** = Filtration gem. DIN EN ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Matrix A, Verfahren
7, Medium BCYE+AB (Vol. 50ml).

Im Falle eines Erreichens des technischen MaRnahmewertes wird das zust4ndige Gesundheitsamt und der Unternehmer oder sonstige Inhaber der Trinkwasserinstallation gem. §53 TrinkwV
Uber Befundkopie zeitgleich Gber die vorliegende Uberschreitung des technischen MaRnahmewertes unterrichtet.
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Mikrobiologische Parameter

KBE bei 22 °C 0 /ml 100 §43(3) TrinkwV
KBE bei 36 °C 15 /ml 100 §43(3) TrinkwV
E. coli 0 /100 ml 0| DINENISO 9308-1(2017)
Coliforme Bakterien, gesamt 0 /100 ml 0 DIN EN ISO 9308-1 (2017)
Intestinale Enterokokken 0 /100 ml 0| DINENISO 7899-2:2000-11

Gesamt-Beurteilung:

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den chemischen und den bakteriologischen Anforderungen

der Trinkwasserverordnung und ist nicht zu beanstanden.
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Alle Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe. Ohne schriftiiche Genehmigung des Priflabors darf dieser Befundbe

richt nicht auszugsweise veroffentlicht werden.

Angaben zur Standardmessunsicherheit und allgemeine Informationen zur Messunsicherheit werden auf Anfrage zur Verfagung gestellt. F* = Analyse fremdvergeben an HBICON GmbH

Bielefeld, s. Anlage.
Nachweis und Zédhlung von Legionellen:

* = Direktansatz gem. DIN EN ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Matrix A, Verfahren 1, Medium

7, Medium BCYE+AB (Vol. 50ml).

BCYE+AB; *** = Filtration gem. DIN EN ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Matrix A, Verfahren

Im Falle eines Erreichens des technischen Manahmewertes wird das zustandige Gesundheitsamt und der Unternehmer oder sonstige Inhaber der Trinkwasserinstallation gem. §53 TrinkwV
uber Befundkopie zeitgleich tber die vorliegende Uberschreitung des technischen MaRnahmewertes unterrichtet.




